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RX – Распределитель сигнала 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ HMI + RX + ГРЕЕРС ВС 

ГРЕЕРС ВС

ГРЕЕРС ВС 1220 I 1330

ГРЕЕРС ВС 2125 I 2245 I 2365 

до 1 распределителя RX

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ TS + RX + ГРЕЕРС ВС 

ГРЕЕРС ВС 1220 I 1330

ГРЕЕРС ВС 2125 I 2245 I 2365 

до 1 распределителя RX
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ TS + RX + ГРЕЕРС ЗВ-В 

min. 5x1mm2

L N PE
230V/50Hz

min. 3x1,5mm2

L1  N  PE VL VN  NC NC 1   3    6    7    8 

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ RX 

Можно соединить макс. 3 распределителя RX. 

Клемм N-DC следует открыть в первом 
распределителю RX. 

Клеммы N-DC следует соединить во втором и 
третьем распределителю RX. 

Дверной датчик следует подключить к первому 
распределителю RX.  

L N PE
230V/50Hz

min. 3x1,5mm2




